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I  componenti  idraulici  comunemente  installati  negli  impianti  solari  ovvero  vaso  di  espansione, 
valvole di sicurezza, sfiati e valvole di scarico termico garantiscono l’incolumità degli utilizzatori dai 
possibili problemi che nascono dall’aumento  incontrollato di pressione e temperatura all’interno 
dell’impianto, ma  possono  portare  ad  un  parziale  svuotamento  dell’impianto  con  conseguente 
interruzione del servizio nei momenti successivi al fenomeno della stagnazione dei collettori e  con 
conseguente necessità dell’intervento di un operaio specializzato per il suo riavvio.  











il progetto e  la realizzazione della valvola si è  instaurata una collaborazione con  il costruttore di 
componenti  idraulici  Thermomat  s.r.l..  La  valvola  è  stata  progettata  per  una  temperatura  di 































a2   [WK‐2m‐2]  0.005 
Lo scambiatore di calore scelto è una batteria alettata con tubi in rame e alette in alluminio le cui 











La  geometria  del  sistema  e  delle  tubazioni  di  collegamento  sono  state  scelte  in modo  tale  da 







Lo  schema  impiantistico  di  un  impianto  solare  a  convezione  forzata  prevede  la  presenza  di  un 
circolatore  sul  circuito primario di  collegamento  tra  i  collettori e  il  serbatoio di accumulo. Sullo 
stesso circuito sono poi  installati  il vaso di espansione,  la valvola di sicurezza, gli sfiati e gli altri 
organi di controllo e sicurezza.  






avaria dello  stesso a  seguito dei quali non può esservi  circolazione  forzata di  fluido nel  circuito 
primario dei  collettori.  In questo  caso,  raggiunta  la  temperatura di  92°C  all’uscita dai  collettori 
solari  dove  è  posizionata  la  valvola  termostatica,  si  apre  il  circuito  del  dissipatore.  Grazie  alla 
geometria del sistema si innescherà un circolazione naturale del fluido tra la stringa di collettori e 
il dissipatore di calore cosicché  il calore prodotto dai collettori solari potrà essere ceduto all’aria 










In  questo  caso,  raggiunta  la  temperatura  di  circa  92°C  all’uscita  dai  collettori  solari  dove  è 





questa  temperatura  infatti  la  valvola a due  vie  si aprirà maggiormente  (Figura 4).  Le perdite di 
carico introdotte sulla porta B e C sono state tarate per mezzo di un apposito setto interno al fine 
di assicurare una circolazione di fluido sufficiente attraverso il dissipatore solare. In questo modo il 






Per  il  dimensionamento  dell’intero  sistema  di  dissipazione  del  calore  si  è  fatto  uso  della 






In  particolare  per  la  simulazione  dello  scambiatore  di  calore  si  è  fatto  uso  del  type  5b  ove  è 
necessario dare  in  ingresso  il  coefficiente di  scambio  termico  globale UA espresso  in W/K  (A è 
l’area di scambio termico).  
Il modello di simulazione è di tipo monodimensionale ed è basato sul metodo ε NTU. 
Per  il  calcolo  del  coefficiente  di  scambio  termico  globale  si  è  fatto  ricorso  alle  relazioni  note 
dall’analisi dimensionale sulla convezione naturale di fluidi all’interno di condotti. 
Per  il  calcolo  del  coefficiente  di  scambio  termico  lato  aria,  si  è  proceduto  implementando  le 
seguenti espressioni valide per il caso di convezione naturale in intercapedini d’aria piane verticali: 
 
Dove Gr è  il numero di Grashof dipendente da L è  l’altezza dell’aletta nel senso verticale e δ è  il 







Per  il  calcolo  del  coefficiente  di  scambio  termico  lato  acqua  si  fatto  similmente  ricorso  alle 
relazioni di analisi sulla convezione di fluidi all’interno di condotti circolari. 
Il coefficiente di scambio termico globale può essere calcolato quindi con buona approssimazione 
con  la nota  relazione  seguente ove  si è  trascurata  la  resistenza  termica  conduttiva attraverso  il 
tubo: 
U = 1/ [(1 /haria) + (1/hacqua)] in [W/m2 K‐1] 
dove haria e hacqua sono  i coefficienti di scambio termico  lato aria e  lato acqua. Per  il calcolo della 























nel  circuito  collettori –  tubazioni –  scambiatore di  calore al  fine di  calcolare  la portata d’acqua 
circolante.  
Nel  grafico  successivo  sono  riassunti  i  risultati  delle  indagini  fatte  per  il  dimensionamento  del 
circuito lato acqua.  
In  particolare  il  grafico  mostra  la  portata  d’acqua  circolante  e  il  salto  di  temperatura  nello 
scambiatore  al  variare  dell’altezza  di  posizionamento  e  del  diametro  delle  tubazioni  di 















































Come  si  vede,  all’aumentare  del  diametro  delle  tubazioni  di  collegamento  e  dell’altezza  dello 









tubazioni di collegamento attraversamento collettore
valvola termostatica scambiatore di calore  
Figura 10: Distribuzione delle perdite di carico [Pa] per la configurazione proposta 
 
Per  il  calcolo  della  portata  di  aria  che  attraversa  lo  scambiatore  si  è  implementata  invece  la 
relazione nota sul calcolo della prevalenza dovuta all’effetto termogravimetrico. 
 
Anche  in questo caso,  la prevalenza è  stata poi eguagliata alla perdita di carico dell’aria dovuta 























Successivamente,  si  è  operato  introducendo  il  dissipatore  nel  circuito  nella  configurazione 
descritta  al  paragrafo  precedente,  mantenendo  sempre  aperta  la  porta  C  della  valvola 
termostatica. Nel caso in esame il carico dell’impianto solare è stato comunque posto a zero.  
L’andamento delle temperature al collettore è riportato in questo caso in Figura 12. Si noti come la 
potenza  termica  scambiata  con  l’aria esterna nel dissipatore  (in  verde)  raggiunga  circa 2  kW  in 
condizioni  di  irraggiamento  di  circa  1000 W/m2  e  che  la  temperatura  dell’acqua  in  uscita  dai 
collettori sia sempre al di sotto del set point di 94°C.  
Infine, mantenendo  le altre condizioni  invariate, si è svolta  la simulazione  impostando  la valvola 


























In  Figura  15  sono  riportati  l’andamento  del  coefficiente  di  scambio  termico  globale  e  della 
















Questa  soluzione  offre  il  vantaggio  della  possibilità  di  ridurre  la  superficie  di  scambio  dello 



















Nel  dimensionamento  dello  scambiatore  si  è  scelto  di  non  eccedere  nella  distanza  tra  lo 
scambiatore  e  il  collettore  per  limitare  l’impatto  visivo  dell’intero  sistema.  Un  incremento  di 
questa distanza comporta in ogni caso un miglioramento della circolazione dell’acqua.  
Per  ciò  che  concerne  la  circolazione  dell’aria  in  convezione  naturale,  si  è  deciso  di  inserire  un 
plenum  in  ingresso  allo  scambiatore  per  aumentare  la  differenza  di  altezza  tra  l’aria  fredda  in 




circa  2.5  m  e  sono  state  scelte  in  rame  con  diametro  DN  22.  Si  raccomanda  di  installare  il 
20 
 
collettore  e  le  tubazioni  in modo  da  evitare  ogni  possibile  contropendenza  e  in modo  anzi  di 
agevolare il fluire dell’acqua nel ramo di mandata dal basso verso l’alto e dall’alto verso il basso in 
quello di ritorno così come riportato in Figura 4.  
Per ciò che concerne  il monitoraggio del sistema, al  fine di mantenere basse  le perdite di carico 
lato acqua, si suggerisce l’installazione di misuratori di portata di tipo ad ultrasuoni. 
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stato  presentato  il  software  sviluppato  in  ambiente VB.net  in  grado  di  risolvere  l’equazione  di 
bilancio  termico alle differenze  finite  scritte  secondo  il metodo di Crank‐Nicolson.  I  fondamenti 
teorici  di  tale  metodo  risolutivo  sono  stati  già  brevemente  illustrati  nella  relazione 








I  risultati  raggiunti  sono  stati  oggetto  di  pubblicazione  in  tre  lavori  scientifici  di  rilievo 
internazionale. 
Inoltre  in vista della conclusione dei  lavori della Task 42  il gruppo di  lavoro sta partecipando alla 
redazione del report finale che sarà pubblicato a cura della IEA. 





Anno  Tipo  o  Test  Reference  Year  (TRY)  secondo  la  normativa  vigente  UNI  EN  ISO  15927‐4 
“Hygrothermal performance of buildings ‐ Calculation and presentation   of climatic data”.  in uno 
strumento  informatico  automatizzato  che  permette  di  ottenere  dati  orari  utilizzando  come 








Febbraio 2000, e  così  via. Questa metodologia permette quindi di usare una  serie di dati  reali, 
scelti  come  i  più  rappresentativi  per  una  o  più  caratteristiche  climatiche.  Per  la  generazione 
dell’anno  climatico medio  si è deciso di  sviluppare un  algoritmo  che permetta di ottenere dati 









importante  passo  in  avanti  per  il  raggiungimento  di  significativi  risparmi  energetici  in  ambito 
residenziale. Negli ultimi 40 anni,  i PCM come sono stati  testati all’interno degli edifici e diversi 
studi  hanno  dimostrato  che  il  loro  utilizzo  contribuisce  a migliorare  il  rendimento  energetico 
dell'edificio.  L'uso di PCM  come dispositivo di  accumulo è  giustificato dal  loro  calore  latente di 
fusione relativamente alto; durante  la fase di fusione e/o di solidificazione, un PCM è  in grado di 
accumulare o rilasciare una grande quantità di energia. Uno strato di PCM all’interno di una parete 
esterna mitiga  le temperature durante  il giorno e rilascia calore durante  la notte, diminuendo  in 
tal modo le esigenze termiche normalmente sostenute dagli impianti 
È  stato messo  a  punto  un  algoritmo  basato  sulle  equazioni  del  calore  di  Fourier  che  risolve  il 
problema  di  trasferimento  di  calore  in  strutture multistrato  che  includono  uno  strato  che  può 




Presupponendo un generico  flusso esterno q, ed un  regime di  temperature crescenti nel  tempo 
1
0 0 0
p pT T   la forma discretizzata del bilancio termico sarà: 
     10 0 0 1 0 022 p p p p p p pii i Axc A T T A T T T T q Ax          ,   
dove  è  la  densità,  c   è  il  calore  specifico,  A  è  l’area,  x   è  lo  spessore  del  dominio,  10pT  la 
temperature all’istante presente,  0pT  è la temperatura all’istante successivo,    è il coefficiente di 
scambio  termico  convettivo,  pT   è  la  temperatura  dell’aria,   è  la  conducibilità,  1 pT   è  la 
temperatura  superficiale    0pq un  generico  flusso  esterno,  1piT    è  la  temperatura  di  un  generico 
nodo interno. 
Utilizzando la notazione entalpica per un nodo superficiale si ottiene: 
     1 100 0 0 1 0 0 022 4 2 pp p p p p p p pi
i ii











   1 11 12 2 pp p p p p p pi ii i i i i i i
ii






         
Le equazioni  risolutive, esplicitate per  tutte  le condizioni possibili  (relazione  luglio 2010), hanno 
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





2. Vengono  calcolate  le  temperature  nodali  Ti  in modo  iterativo  (mediante  il metodo  di 
Gauss‐Seidel). 
3. Soltanto per i nodi di PCM, viene calcolato lo stato in cui si trovano gli elementi che fanno 
capo a tali nodi.  I possibili stati sono: solido,  liquido,  inizio  fusione, cambiamento di fase, 




5. Dunque,  una  volta  eseguito  il  controllo  dello  stato  per  tutti  i  nodi  di  PCM  se  si  sono 
verificati cambiamenti dello stato vengono ricalcolate le temperature di tutti i nodi. 
6. Avendo  calcolato  correttamente  le  temperature,  si  procede  al  calcolo  della  frazione  di 
liquido  per  i  nodi  di  PCM. Nel  caso  in  cui  il  cambiamento  di  fase  finisca  nel  time  step 
corrente,  bisogna  ripristinare  nuovamente  i  coefficienti  delle  equazioni  in  quanto  la 
temperatura  adesso  ricomincia  a  crescere  (o  a  decrescere).  Di  conseguenza,  bisogna 
ricalcolare le temperature. 
7. Al fine di comprendere meglio la procedura di calcolo nella figura seguente è  mostrato  il  






















 Subtask  A:  Panoramica  sulle  soluzioni  (esistenti  e  nuove)  e  di  sistemi  generici  (leader: 
Sebastian Herkel, Fraunhofer ISE of Stuttgart, Germany) 
 Subtask  B:  Valutazione  delle  prestazioni  (leader:  Ivan  Malenkovic,  Austrian  Institute  of 
Technology (AIT), Vienna) 







Inoltre  il DE  è  stato  invitato  a  presentare  il  proprio  lavoro  al workshop  “Key  Technologies  for 
Future  Energy  Systems”  ‐  Solar  Heating  and  Cooling  and  Energy  Storage  (8  Novembre,  2011, 
Rosenheim,  Germany  )  riguardante  le  attività  dei  task  operanti  nei  programmi  IEA  Energy 
Conservation through Energy Storage (ECES) e Solar Heating and Cooling.  





di  descrizione  delle  prestazioni  del  sistema  pompa  di  calore  +  collettori  solari.  Il  lavoro  sinora 
 
28 
svolto ha  condotto  ad una definizione di  tipo pre‐normativo prevalentemente  sulla descrizione 
delle prestazioni dei sistemi combinati.  
Il Dipartimento dell'Energia ha messo a disposizione il proprio know‐how in merito alla definizione 
di  procedure  di  monitoraggio  e  standardizzazione  degli  indicatori  di  prestazione  (sviluppato 
nell'ambito del recente TASK 38) e alla esecuzione di misure su  impianti solari e di produzione di 
caldo e freddo da macchine alimentate da sorgenti termiche a bassa entalpia. Come detto, i lavori 
svolti nel periodo  in oggetto si sono prevalentemente  incentrati sulla definizione degli  indicatori, 
mentre la definizione di procedure di test è ancora in fase di elaborazione in quanto conseguente 
alla prima fase. 









del  sistema  e modalità  di  funzionamento.  Inoltre  tale  schematizzazione  è  valida  non  solo  per 
impianti solari e pompe di calore ma per tutti gli impianti di riscaldamento e raffrescamento. 












The COP is defined as the ration of the heating output of the heat pump unit divided by the 
effective energy input to the unit for a steady state operating condition. Energy inputs and 
outputs are corrected by the pumping energy needed to overcome the pressure lossses on 
the heat exchangers inside the unit.
EER Same definition like the COP, used for cooling applications (useful energy is cooling).
EN 15879-1 COP EER Uses same definitions as EN 14511, applied on direct expansion heat pumps.
COP A ratio of the heating capacity, excluding supplementary resistance heat, to the power input for steady state operating conditions.
EER Same definition like the COP, used for cooling applications (useful energy is cooling).
JRA 4050 COP ???
COP
Ratio of the net heating capacity to the effective power input of the equipment at steady 
state operating conditions. The power inputs and outputs are corrected in the same way as 
in EN 14511
EER Same definition like the COP, used for cooling applications (useful energy is cooling).
SCOP
Ratio of the overal heating energy delivered over a one year time period to the total energy 
input to the system. It is a calculatory value obtained under certain assumptions regarding 
the heating load, climate, controls etc. The basis for the calculation are unit tests, e.g. 
according to EN 14511.
SEER Same as SCOP, but for cooling applications.
HSPF
Ratio of the total heat delivered over the heating season (not exceeding 12 months) to the 
total energy input over the heating season. It is a calculatory value obtained under certain 
assumptions regarding the heating load, climate, controls etc. The basis for the calculation 
are unit tests.
SEER
Ratio of the total heat removed during the normal period of usage for cooling (not 
exceeding 12 months) to the total energy input during the same period. Obtained same as 
the HSPF.
VDI 4650-2 SPF (β)
The ratio of the useful heat released in the course of one year over the electrical energy 
used to drive the compressor and the auxiliary drives. It is a calculatory figure based on the 
test results from EN14511. It does not take into account electricity consumption for e.g. 
ground water pump, heat pump off-mode etc.























































































L’energia  rinnovabile  può  essere  fornita  al  sistema  direttamente  (es.  calore  solare  ad  alta 
temperatura) o indirettamente (es. pompa di calore anche ad elettricità): 



















































solare  può  essere  accumulata  o  utilizzata  direttamente  nell’evaporatore  della  pompa  di 
calore); 
- Sebbene  sia  rappresentato  come  un  component,  l’accumulo  termico  può  realisticamente 



















































































































































































In merito alla utilità di prove  specifiche  in  laboratorio, nel meeting Povoa de Varzim, del 2  ‐3‐4 
Maggio,  2012  si  è  confermato  che  i  test  debbano  fornire  buone  informazioni  sull’applicabilità 











dinamico  delle  pompe  di  calore,  degli  accumuli,  definizione  delle  condizioni  al  contorno, 
consistenza/indipendenza della piattaforma) allo scopo di selezionare  i migliori modelli numerici. 
Al Dipartimento dell'Energia è stato assegnato  il compito di operare un confronto  fra  il metodo 
BIN e quelli di un modello dinamici (es. TRNSYS). 
Il  confronto  fra  una  soluzione  tecnologica  per  la  climatizzazione  di  un  edificio mediante  degli 
indicatori  di  prestazione  (es.  SPF)  richiede  l’applicazione  di metodi  di  calcolo  dettagliati  e  che 
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adottino  condizioni  al  contorno  realistiche. Questi  però  devono  considerare  alcune  ipotesi  che 
devono  essere  standardizzate,  come  ad  esempio  quelle  che  riguardano  la  descrizione  del 
comportamento degli utenti. A  livello europeo  lo  standard EN 15316‐4‐2:2008 named  “Heating 
systems  in  buildings  –  Method  for  calculation  of  system  energy  requirements  and  system 
efficiencies  –  Part  4‐2:  Space  heating  generation  systems,  heat  pump  systems”  descrive  un 
metodo,  basato  sull’approccio  delle  classi  di  temperature  (noto  come  BIN  METHOD  ed 
esemplificato  in  Figura  23),  dove,  delle  condizioni  di  funzionamento  rappresentative  sono 














Questo  metodo  di  calcolo  stazionario  è  molto  utile  per  componenti  di  cui  si  conoscono 









sistema  sia  nel  lungo  periodo  (anni)  che  nel  breve  periodo  per  valutare  ad  esempio  logiche  di 
controllo. 
I modelli  empirici  sono  abbastanza  diffuse  poichè  la  rappresentazione  del  comportamento  dei 
component all’interno dei sistemi è sufficientemente precisa e  inoltre,  I dati  richiesti per singoli 
prodotti  sono generalmente disponibili.  I “modelli  fisici”  sono abbastanza utili e disponibili   per 
sistemi non troppo complessi (collettori solari, scambiatori di calore verticali nel terreno). L’analisi 
di  sistemi  più  complessi,  come  una  pompa  di  calore,  diventa  invece  più  complessa  e  “time‐
consuming”. 
Un  compromesso  fra  modelli  empirici  e  modelli  fisici  è  rappresentato  da  modelli  basati  di 
“performance  maps”.  Si  tratta  di  modelli  “quasi‐stazionari”,  molto  diffusi  per  le  pompe  di 
calore,ed implementati all’interno di piattaforme per la simulazione dinamica come  TRNSYS, ESP‐
r,  Insel,  EnergyPlus,  IDA‐ICE  or  Matlab/Simulink  Blocksets  e  Polysun.  In  pratica,  un  ristretto 
numero di punti di funzionamento viene utilizzato per rappresentare una mappa delle prestazioni 
mediante semplici interpolazioni lineari anche in domini a tre variabili. Ad esempio, utilizzando le 


















Tipiche  implementazioni  di modelli quasti  statici  basati  su mappe  di  prestazione per  pompe di 
calore sono ad esempio i Type di TRNSYS 504, 505, 665 e 668 della TESS library 2011. 




Sia  le  tabelle  che  le  relazioni  polinomiali  di  interpolazioni  possono  rappresentare  bene  il 
funzionamento del sistema. Tuttavia,  le estrapolazioni al di fuori dei campi di funzionamento per 




richiedendo energia per  il “defrosting”. Appare evidente che  tale effetto non potrebbe  in alcun 
modo essere apprezzato mediante un’estrapolazione da mappe che non comprendano tali punti di 
funzionamento.  Per  questo motivo  la  norma  EN  14511:2011  include  punti  di misura  in  cui  sia 
possibile apprezzare gli effetti di icing/ defrosting attraverso la media di misure di funzionamento 
in periodi che includono funzionamenti con e senza icing. Quindi, a livello di prestazioni annuali, il 
modello  appare  sufficientemente  affidabile,  ma  nel  breve  periodo  l’effetto  dinamico  non  è 
apprezzabile. 
Per  considerare  tali  effetti  occorre  ampliare  le  “capacità”  di  un modello  quasi‐statico. Afjei  ad 
esempio  ha  introdotto  in  un modello  quasi‐statico  la  riduzione  di  COP  dovuta  al  fenomeno  di 
formazione  di  brina  (icing)  considerando  separatamente  un  termine  addizionale  basato  sulle 
prestazioni  del  compressore.  Nello  stesso  modello  sono  stati  inseriti  anche  correttivi  per 
considerare  l’inerzia  termica  del  condensatore  e  dell’evaporatore.  Tali  correttivi  sono  basati  su 
equazioni differenziali appositamente sviluppare per descrivere  i  fenomeni di scambio termico e 
passaggio di fase e quindi applicando i metodo tipico dei modelli fisici. 
Un  confronto  fra  simulazione  TRNSYS  attuata  con  type  quasi‐statici  (668)  e  BIN  method  per 
l’analisi delle prestazioni di una pompa di calore geotermica è di seguito riportato. 














Contemporaneamente  utilizzando  l’approccio  del  bin  method,  si  sono  stimati  i  consumi 
considerando  la  frequenza  delle  temperature  esterne  ed  associando  a  queste  le  relative 
























statici  sta  nella  possibilità  di  implementare  modelli  più  complessi  in  cui  diversi  componenti 
interagiscano fra di loro anche i intervalli di tempo ridotti. 
Tali modelli possono anche non rappresentare correttamente effetti dinamici o punti singolari se 
















 Consolidare  i  risultati  del  task  38  mediante  nuovi  studi,  incorporare  e  aggiornare  le 
metodologie 







In merito  al metodo di  analisi,  a differenza di quanto  svolto nell'ambito del  task  38  in  cui  si  è 
utilizzato per la stime dei carichi termici e frigoriferi il software di simulazione dinamica TRNSYS, si 
è convenuto di utilizzare anche  uno strumento semplificato. 
I  carichi  termici  costituiranno  un  input  e  saranno  derivati  da  coefficienti  prestazionali  sintetici 
(elaborati nell'ambito dell'attività C2.....) o da misure e stime svolte su progetti reali. 



















I  sistemi  solari  di  piccola  taglia  connessi  a  impianti  di  raffrescamento  spesso  mostrano 
performances contradditorie, profondamente dipendenti dalle assunzioni della fase di design, dal 




l’efficienza media  del  sistema  di  produzione  di  energia  elettrica,  è  necessario  introdurre  altri 
parametri  connessi  alle  performances  complessive  dell’impianto.  Per  questa  ragione  è 
fondamentale definire la tecnologia (o la combinazione di tecnologie) utilizzata nella generazione 
di elettricità. La metodologia LCA considera l’impatto ambientale di un oggetto/servizio, i consumi 
di  energia  primaria  e  non  rinnovabile,  l’uso  di  risorse  e materiali  oltre  alle  emissioni  durante 
l’intero  ciclo di  vita. Questo metodo  rappresenta uno  strumento  solido per  confrontare  sistemi 
differenti  che  garantiscano  lo  stesso output; ottimizza  inoltre processi  e  componenti  in  sistemi 
complessi durante le fasi del loro ciclo di vita. 
Nella  letteratura  scientifica, esistono numerosi  studi di  LCA applicati a  tecnologie  connesse alle 
fonti  rinnovabili  di  energia  [1],[2],[3].    Uno  studio  che  analizza  le  performances  ambientali  di 
sistemi fotovoltaici e solari termici è stato pubblicato da Beccali et al.[4]. Per i sistemi fotovoltaici 
stand‐alone, Garcìa‐Valverde et  al.  [5]  sono  autori di uno  studio  interessante  che esamina una 















principali  dello  studio  sono  la  stima  delle  performances  energetiche  ed  ambientali  dei  sistemi 
proposti durante il loro ciclo di vita (considerando configurazioni e località differenti), i risparmi di 




impianti  frigoriferi ad assorbimento, questo  studio  considera due differenti opzioni: un back‐up 
“caldo” (Hot back‐up, con una caldaia a gas naturale che alimenta il generatore della macchina ad 








Fornito  da  una  caldaia 
alimentata da gas naturale 





Come nelsistema 1  Fornito  da  una  macchina  frigorifera  convenzionale  a 





Come nelsistema 1 Fornito  da  una  macchina  frigorifera  convenzionale  a 





























Sono  state  inoltre  analizzate  due  tipologie  di  sistemi  assistiti  da  fotovoltaico:  grid‐connected  e 
stand‐alone, dimensionati  in modo tale da produrre  l’intero  fabbisogno di energia elettrica delle 
macchine frigorifere e dei sistemi ausiliari, o parte dello stesso. Il riscaldamento invernale è svolto 
in tutti i sistemi da una caldaia a gas naturale, affiancata nei primi due sistemi da collettori solari 
termici. Allo  scopo di effettuare  il  confronto dei  sistemi  solari  con un  sistema  convenzionale, è 
stato  definito  un  impianto  convenzionale  basato  su  una macchina  frigorifera  a  compressione 
(COP=2.5) e una caldaia a gas naturale (Sistema 1). Per omogeneità con quanto svolto nello studio 
precedente  nell'ambito  del  task  38,  tutti  i  sistemi  sono  stati  simulati  in  dettaglio  in  ambiente 
TRNSYS  per  tre  differenti  località:  Palermo  (Italia),  Zurigo  (Svizzera)  e  Rio  de  Janeiro  (Brasile), 
quest'ultima  non  presente  nello  studio  sopra  citato.  Tre  edifici  di  riferimento, modellizzati  per 
avere la stesso picco di fabbisogno di cooling (12 kW), sono stati definiti in accordo alla pratica e 
alla legislazione locale.  
La  Figura  30:  Radiazione  solare  annuale  su  superficie  inclinata  [kWh/m2],  carichi  termici  di 






che  a  Palermo.  Il  clima  di  Rio,  particolarmente  caldo,  è  inoltre  caratterizzato  da  un  trend 
omogeneo durante tutto il corso dell’anno, quindi i carichi di riscaldamento sono quasi nulli.  
In generale, i sistemi PV sono stati dimensionati per produrre l’elettricità richiesta dalla macchina 
frigorifera e dagli ausiliari. Per  i  sistemi PV grid‐connected,  la potenza di picco prescelta è  stata 
calcolata al fine di produrre tutta l’elettricità richiesta per un anno di funzionamento del sistema. I 
sistemi stand‐alone sono stati dimensionati secondo due diversi punti di vista, considerando sia il 







Nel primo caso  (sistema 3),  i generatori  fotovoltaici sono stati dimensionati per coprire  il deficit 
massimo  giornaliero  dei  mesi  estivi.  Il  sistema  di  accumulo  elettrico  assicura  tre  giorni  di 






gravare  sulla  rete  elettrica  nei  periodi  di  elevata  domanda  di  energia.  Altre  applicazioni 
potrebbero  inoltre  implicare connessioni a smartgrids;  l’edificio potrebbe  interagire con  la rete e 






caso  i  sistemi  termici SHC non  sono  totalmente  in grado di evitare  i consumi elettrici come nel 














      Palermo      Zurich      Rio de Janeiro 
    S2  S3  S4  S2  S3  S4  S2  S3  S4 
Potenza di picco 
(kWp)  1.47  4.41  2.31  1.26 3.15 1.68 3.36 5.25 2.73 
Capacità della 
batteria (Ah)  0  3360.9  3360  0 2020.1 2020 0 3417.1 3420 
 
La  Tabella  7 mostra  i  consumi  di  elettricità  e  di  gas  naturale  per  le  diciotto  combinazioni  di 
sistemi/località.  
Tabella 7: Consumi di elettricità e di gas naturale dei sistemi proposti 









(Sistema 1)  Elettricità  0  1,995 0 1,046 0 4,542 
PV grid‐
connected 








(Sistema 4)  Elettricità  0  1,065 0 686 0 3,005 
  
Gas 
naturale  2,754  0 14,951 0 103 0 
Back‐up caldo 
(Sistema 5)  Elettricità  52  937 81 655 74 2,062 
  
Gas 
naturale  414  246 10,165 177 0 2,956 
Back‐up freddo 
(Sistema 6)  Elettricità  52  1,065 81 686 74 3,005 
  
Gas 





La metodologia  LCA è  stata  applicata  ai  sistemi descritti  in  accordo  agli  standard  internazionali 












 sistemi solari H/C: macchina  frigorifera ad assorbimento  (12kW),  fluido di  lavoro  (Acqua‐





 sistema  PV  H/C:  moduli  PV  policristallini,  inverter,  cavi  e  accumulatore  per  la 
configurazione  grid‐connected;  per  la  configurazione  stand‐alone  invece,  oltre  a  quanto 
appena citato, batterie al piombo acido e regolatori di carica; 
 sistemi convenzionali: macchina frigorifera a compressione e caldaia a gas .  
Gli  eco‐profili  dei  sistemi  1‐5‐6  sono  basati  sul  Report  Finale  delle  attività  LCA  del  task  38  per 
Zurigo e Palermo, mentre gli eco‐profili per Rio de Janeiro sono stati calcolati. Per gli altri sistemi, 
per  costruire  gli  eco‐profili  sono  stati  utilizzati  il  software  LCA  SimaPro  [10]  e  il  database 

























Sistema 1  Sistema 2  Sistema 3  Sistema 4  Sistema 5  Sistema 6      
Palermo  
(MJ) 
Produzione  14,357  55,048 661,380 609,317 117,000  129,505
Uso  845,485  308,616 308,616 595,051 340,029  346,860
Fine‐vita  29  78 26,649 26,614 464  476
Totale  859,871  363,743 1,002,319 1,234,198 457,493  476,841
Zurigo 
(MJ) 
Produzione  14,357  48,032 416,449 379,881 119,101  131,605
Uso  1,954,272  1,675,426 1,675,426 1,863,795 1,355,121  1,350,068
Fine‐vita  29  70 16,053 16,030 464  476
Totale  1,968,658  1,725,588 2,111,831 2,261,767 1,474,686  1,482,149
Rio de Janeiro 
(MJ) 
Produzione  14,357  99,486 689,636 655,483 117,000  129,505
Uso  744,880  11,543 11,543 516,241 671,815  504,699
Fine‐vita  29  102 27,027 26,984 464  476




Sistema 1  Sistema 2  Sistema 3  Sistema 4  Sistema 5  Sistema 6      
Palermo 
(kg COeq) 
Produzione  2,497 4,442 21,680 19,242  6,878  9,271
Uso  50,322 18,025 18,025 35,248  20,322  20,779
Fine‐vita  44 129 330 221  346  385
Totale  52,863 22,596 40,035 54,711  27,545  30,435
Zurigo 
(kg COeq) 
Produzione  2,497 4,194 14,687 12,959  6,981  9,374
Uso  101,669 97,855 97,855 100,392  70,370  69,476
Fine‐vita  44 118 244 173  346  385
Totale  104,209 102,167 112,786 113,524  77,697  79,235
Rio de Janeiro 
(kg COeq) 
Produzione  2,497 6,773 22,915 19,924  6,878  9,271
Uso  32,721 674 674 22,752  34,246  22,078
Fine‐vita  44 225 374 243  346  385
Totale  35,261 7,672 23,963 42,919  41,469  31,735
 
Le  Figura  31  e  Figura 32 mostrano  rispettivamente un  confronto dei  valori di GER  e GWP, per 
sistemi solari H/C e convenzionali.  Il sistema 2 è risultato  il migliore con  il minore  fabbisogno di 
energia primaria per  le due  località più calde (Palermo e Rio de Janeiro), con richieste di energia 
inferiori anche ai sistemi SHC (5 e 6). I sistemi SHC hanno fatto registrare performances migliori dei 
sistemi PV stand‐alone 3 e 4  in tutte  le  località ad eccezione di Rio de Janeiro, dove  il sistema 3 
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e  GWP  del  sistema  4  (PV  stand‐alone,  carico  parziale)  e  in  particolare  perchè  sono  superiori 
rispetto  a  quelli  del  sistema  3(  PV  stand‐alone,  carico  totale).  I maggiori  consumi  di  elettricità 




 per  Palermo  –  sistema  3:  la  fase  di  produzione  fornisce  il  contributo maggiore  al  GER 















Un’analisi  più  approfondita  dei  contributi  al  GER  per  la  fase  d’uso  dei  sistemi  comprendenti 
pannelli PV rivela che: 
 per  il  sistema  2,  il maggiore  contributo  al  consumo  di  energia  primaria  è  connesso  alla 
produzione dei moduli PV (dal57.6 per Zurigo al 74.4% per Rio de Janeiro) e delle machine 
frigorifere  (dal 13.9% di Rio de  Janeiro al 28.7% di Zurigo).  L’inverter ha un’incidenza di 
circa l’8%;   


























sistemi 2‐5‐6  l’EPT varia da 1.9 anni  (Sistema 2) a 5.8 anni  (Sistema 6) a Palermo e da 3.2 anni 
(Sistema 2) a 4.9 anni (Sistema 6) a Zurigo.  
E’ stato ottenuto un EPT variabile da 29 a 38 anni per i sistemi stand‐alone nelle località citate. 
A Palermo,  l’indice EMPT varia da 1.6 anni per  il sistema 2 a 28 anni per  il sistema 4. A Zurigo, 
questo indicatore varia dai 3.8 anni per il sistema 5 agli 81 anni del sistema 3 fino a circa 200 anni 






e  EMPT,  pari  a  circa  3  anni.  Le  altre  configurazioni  hanno  valori  di  EPT  variabili  tra  i  12  anni 
(sistema 6) ai 35 anni  (sistema 5).  L’ultima valore è  fortemente dipendente dalle performances 
energetiche  del mix  energetico  nazionale.  Questo  valore  può  essere  valutato  con  una  rapida 
analisi di sensitività, modificando  l’efficienza di produzione nazionale dal valore attuale di 0.565 
MJel/MJprim 0.327 MJel/MJprim  (efficienza elettrica della  Svizzera)  [10],  [11].  In questo modo, 
l’EPT si ridurrebbe a 12 anni per il sistema 5.  




anni per  il  sistema 6. Un valore negativo di EMPT è  stato ottenuto per  il  sistema 5 a causa del 
valore di GWP, più alto del valore riscontrato per  il sistema convenzionale, conseguenza del mix 





registrare  le migliori performances, a causa dei bassi valori di GER, GWP e dei  tempi di  ritorno. 
Questa  tipologia  di  impianti  è  differente  dalle  altre  perché  non  richiede  accumulo  a  causa 
dell’interazione libera con la rete. Per questa ragione, un confronto di questo sistema con gli altri 
non  è  significativo  perché  la  forza  del  sistema  solare  termico  H/C  è  l’abilità  di  ridurre  la 




connected e dei  sistemi assistiti da  solare  termico  in quasi  tutti  i casi analizzati. L’impatto della 
costruzione  degli  accumulatori  è  particolarmente  elevato:  solamente  tecnologie  più  efficienti, 
dalla vita utile più lunga e più “verdi” possono ridurne l’impatto. Nei due casi di PV stand‐alone, il 





de  Janeiro,  dove  l’ampio  fabbisogno  di  energia  per  raffrescamento  durante  tutto  l’anno  non  è 
adeguatamente supportato da disponibilità di radiazione solare. Inoltre, l’alto valore dell’efficienza 
di  conversione  elettrica  rende  gli  impianti  solari  H/C  poco  competitivi,  fornendo  invece 
un’opportunità  per  i  sistemi  assistiti  da  PV  stand‐alone.  In Brasile,  inoltre,  se  si  considerano  le 
variazioni del GWP e che  la produzione elettrica è caratterizzata da un vasto utilizzo delle  fonti 
energetiche  rinnovabili,  in molti  casi  i  sistemi  convenzionali  sono  più  convenienti  dei  sistemi 
assistiti da solare. 
In climi più freddi (Zurigo), l’opportunità di estendere l’uso dei sistemi solari termici per coprire gli 
alti  carichi  termici  invernali  garantisce  buone  performances  per  i  sistemi  analizzati.  Ciò  non  è 
altrettanto  vero  per  i  sistemi  assistiti  da  PV,  caratterizzati  da  lati  consumo  di  gas  naturale. 
Comunque, i risultati ottenuti sono molto variabili in funzione dei dati [12] dell’inventario LCA per i 
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